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Федеральная служба по надзору в сфере защ~IТЫправ потребителей и блаГОПОЛУЧI'IЯ человека

Федеральное бюджетное учреждеНllе здравоохранеllJlЯ
«ЦСIПР ГIIГJlСНЫ 11ЭПllдеМllOЛОГlIII 8 Иркутской обласТlШ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц

N~ RA.RU.2\ ИОО \ от 26 августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
N~ \.7645 от 13 апреля 2022 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-\ 3-7\
Электронная почта: fgllzГaJsesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН \0538\\065923
ИНН/КПП 38\\087625/381 10100\

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

/"4-13.04.2022 f'
Куровекая Е.Ф.

1. Наименование преДПРIIЯТIIЯ, оргаШIЗЗЩIII (заЯВlIтель): 000 "Центр экологических исследований 11

моннторинга" (ИНН 3812138537 ОГРН 1123850004079)
ЮридичееЮlйадрее: 664058, Иркутская область, г.Иркутск, мкрЛервомайский, 91-42

2. Наименование образца (нробы): Вода нецентрализованная холодная

3. Место отбора: АДМИllистрация Мирнинскоro муниципального образования, Иркутская область, ТайшетСКlIЙ
район, с.мирный, ул. Чехова

4. УСЛО8llSl отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.04.2022 с 22:00 до 22:30
Ф.И.О., должность Лllца, отобравшего пробы: УТОЧКНН8 А.В., эколог
УСЛОВIIЯ траIlСПОРТIlРОВЮI: -

Дата и время достаПl<I' в илц: 04.04.202211:10

5. ДОПОЛlllпельныс свеДСНIIЯ:

Цель исследований, основание: Договорные ОТlюшеflИЯ,договор Н, 002945 от 14.12.2021
От"етственность за отбор If доставку проб несет заказчик.

. ",,:рсдства измереНllii:
Х!! Тип

Заводской номер
Х':"! свидетельства

N/П поибооа о повеоке
I Альфа-бета радиометр УМФ-2000 918 С-БП/21-03-2022/141547307

от 21.03.2022
2 Анanизатор жидкости люм:инесuентно- 9258 С-БП/l 8-06-202 117221 1829

IфотометоичеСКflII «Флюооат-02-5М» от 18.06.2021
3 ВесЬ! нсавтомаПlческоro действия Explorer Ех224/ АО 8941388482 С-БП/l6-11-202I/113094130

от 16.11.2021
4 Комплекс аппаратно-программный Д)lЯ медицинских 2052246 С-БПI02-07-2021178123703

исследований на базе хроматографа «Хроматзк- от 02.07.2021
Коиеталл 5000» исполнение 2

5 Преобразователь 11змерительныl1анализатора жидкости 99 С-БПI08-09-2021/94336175
электрохимического лабораторного мульТИТЕСТ от 08.09.2021
ИПЛ-IОI

6. Код образца (пробы): 22.7645 1

7. УСЛООIIЯ "РОВСДСНIIЯ Ilспыти;шii: соответствуют НД на методы исследований.
8 С

Протокол м! 1.7645 раСllечатаll 13.04.2022
РСЗУПЬТilты ОТIIOСЯТСЯ К обра:щам (1Iроба~I), ПРОШСДШ\lМ IlспытаllllЯ

НаСТОЯЩLIi1 ВрО"lUкоп не может быть '1RCnI'111O ПОСllРОll3uеДСII без Пllсьменноro разРСШСНllЯ ИЛЦ
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-

\
6 pH-метр Мультитест ИПЛ-102 190 С-БПI26-0 1-2022/1267815

от 26.01.2022
7 С"стема кашUlЛЯРНОroэлектрофореза Капель-105М 2176 С-БП/12-05-2021/62500066

от 12.05.2021
8 Спектрометр атомно-абсорбц"онн",й МГА-l 000 945 С-БП/l2-05-2021/62727713

от 12.05.2021
9 С"ектрометр атомно-абсорбц"онный 206 С-БП/16-03-2022/142589685

Квант- 2мт от 16.03.2022
10 Спектрометрический комплекс "Прогресс-БГ" 0522-Б-Г С-БП/О6-1 0-202 1/100590332

от 06.1 0.2021
1I Спектрофотометр атом но-абсорбционный АА-7000 А30784900366АЕ/А30 С-БП/16-03-2022/142589670

704901328 LP от 16.03.2022
12 Спектрофотометр 8-1200 VER 1902006 С-БП/ 16-03-2022/ 140269140

от 16.03.2022
13 Спектрофотометр ПЭ-54008И 548И 1498 С-БП/l7-09-2021/95453525

от 17.09.2021
14 Хромато-масс- спектрометр GCMS-QP20 10U1tra 0205248000 18АЕ С-БП/О2-12-2021/114109173

от 02.12.2021
15 Хроматограф ЖИДКОСТIIыйAgilent 1200 ОЕ 62971795 С-БП/24-03-2022/ 143073307

от 24.03.2022

Результаты испытаний
Результаты

N!!.N2 Единицы IfсследоваliИЙ ± ИД на методы
N/П

Определяемые показатели характеристика исслеДОВ3II~IЙизмеРСllИЯ
погрешности

*(llсопределенность \
ОРГАИОЛЕПТИЧЕСКИИАНАЛИЗ

Образец поступил 04.04,2022 11:40
ВнyrрилаборnториыR НОМСР 7645 - 4395

испытания проведены по адресу:664047. г. Иркугек. ул.ТРИЛltссера, 51
дата начала испьгтаllИЙ 04.04.2022 I]:50 дата выдачи езультата 13.04.2022 11:37

1 Jапах балл 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Мутность (по ФОРМЯЗIIНУ) ЕМФ 9,3±1,9 ГОСТ Р 57164-2016

(измерения ПРОВUДИШIСЬ

ПDИ длине волны 530 им)
3 Привкус балл I ГОСТ Р 57164-2016
4 Цветность ГРадУс 5,O±I,5 ГОСТ 31868-2012
ФИО Лlщв, OTBeтcтBeHIIOГOЗ8 про ведение испыганиП: Добрынина Е. Б., заведующий сnнитарно.хш,IИ'lескоЙ лабораториеП

САНИТАРИО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образен поступил 04.04.2022 11:40

ВнyrрилаборвторныR ио"ер 7645 - 4395
испытания проведены по адрссу:664047, г. Иркугск, ул.тРИЛllссера, 51

дата начала ИСПЫПНIИИ 04.04.2022 11:50 дата выда'lИ е,vльтата 13.04.2022 11:37
1 1,2.З,4,5,б-ГСКС8хлорниклогексан (гамма-нзомер) мг!дмЗ менее 0,000 I ГОСТ 31858-2012
2 2,4-Д мг!дм3 "енее 0,0002 ГОСТ 31941-2012
3 Алюминий (AI, суммарно) МI1дм3 мснсе 0,01 ГОСТ 31870-2012
4 Аммиак и 8.\IМОНИЙ-ИОII MI1ДOM3 О,26±О,05 ГОСТ 33045-2014
5 Барий (Вn, суммарно) мг!д,,\t3 О,040±0,О12 ГОСТ 31870-2012
6 БСРИЛЛ~1jj (Ве, суммаРIЮ) мг!дм3 "енес 0,0001 ГОСТ 31870-2012
7 Бор мг!дм3 О,070±О,021 ГОСТ 31949-2012
8 Водородный показатеЛl:. (рН) ел. рН 8,ОО±0,20 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
9 МТ мг!дм3 менее 0,0001 ГОСТ 31858-2012
10 Железо (Fe, суммярно) МГ!ДМ3 O,42±O,IO ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
11 Кал"иR (Cd, суммарно) мг!дм3 мснее 0,0005 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
12 КоБWlЬТ (Со. cYMMapllO) мг!дм3 менсс 0.001 ГОСТ 31870-2012
13 Maprallcu (Мп. суммарно) МГ!ДМ3 О,027±О,ОО8 ПНДФ 14.1:2:4.139-98
14 Медь (Си, суммарно) мг!дм3 O,0030±O,OOI5 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
15 МолиБДСII (Мо, суммарно) МГ!ДМ3 O,0037±O,OOI3 ГОСТ 31870-2012
16 МЫIПЬЯК(As, суммарно) МГ!ДМ3 менее 0,005 ГОСТ 31870-2012
17 Натрий (Na) мг!дм3 34,3±3,4 ГОСТ 31869-2012
18 II"Kem, (Ni. суммарно) МГ!ДМ3 менее 0,004 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

ПРОТОКОЛХ21.7645 РОСllечатанIЗ.04.2022
Результаты агносится к образцам (проба.,,), IIрошеДШI1М ИСПЫТ3I11U1

!-Iастояш"n протокол не может быть чаСТII'IIЮ ВОСПРUlIзведе11 без ПlIСЪМСIIIЮГО рnзрешеНllЯ ИЛЦ
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, Результаты

N~Q Единицы
исследований ± НД на методы

П/П
Определяемые показатели характеристика исследованийизмерения погрешности

'(неопределенность
19 Нитраты (по N03) МГ/ДМ3 менее 0,1 ГОСТ 33045-2014

20 Нитрнты (по N02) мг/ДМЗ Mellce 0,003 ГОСТ 33045-2014

21 АllИОllllые поверхностно-аКТИ8ные вещества МГ!ДМ3 менее 0,025 ГОСТ 31857-2012
22 Ртуг. мг/ДМЗ менее 0,00002 ГОСТ 31950-2012
23 Свинсн (РЬ, суммарно) МI'/ДМ3 менее 0,002 IIIIД Ф 14.1:2:4.139-98

24 СТРОlщиR мг/ДМЗ ',7±О,5 ГОСТ 23950-88

25 ФГОРI1Дbi МГ/ДМ3 0,50±0,09 ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012

26 Хром мг/дм3 менее 0,002 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

27 Цннк МГ/ДМ3 0,0020±0,0008 ПНД Ф 14.1 :2:4.139-98

28 ОбlПnЯ минерализация (сухой остаток) мг/ДМЗ 35б±43 ГОСТ 18164-72
29 Жесткость мг-зкn/Дм3 4,0±0,6 ГОСТ 31954-2012

30 ПеРМiШГЗllaТllая окисляемость мг/ДМЗ 0,71±0,14 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

31 НСфТСПРОДУICТЫ МГ!ДМ3 0,ОО7±0,ОО5 МУК 4.1.1262-03

32 Сульфат-ион МГ/ДЫ3 61,0±9,2 ПНДФ 14.1:2.159-2000

33 ХЛОРltды мг/дм) 24,б±5,7 ГОСТ 4245-72
34 Циан иды МГ/ДМ3 менее 0,01 ГОСТ 31863-2012

35 Каю," МГ/ДМ3 MCIICC 0,5 ГОСТ 3 1869-2012

36 Фенол МГ/ДМ3 менее 0,0005 МУК 4.1.737-99

ФИО лиuа, отвстственного за проведение ИСПЫТ8ЮIЙ: ДоБРLolIIИll8 Е. Б., З8вед)'ющиП СПНИТПРНО-ХИМII'iССКОЙ лвборнторией

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступнл 04.04.2022 15:30

Внугрнлаборатор"ыА "омер 7645 - 13280
испыпшия проосдсны по nдpecy:664025, г. Иркутск ул.ГОРI,КОГО, 24

дата начала ИСГlытании 04,04.2022 15:40 дата Dыдачи езультата 06.04.2022 10:59
1 Е, coli/Eschcrichia соН KOE/I 00с,,3 не обlН!ружено ГОСТ 31955.1-2013 (150

9308-1 :2000)
2 Enterococcus KOE/IO см3 IIС обllзру.кСIIО СП 1507899-2-2015

3 Общее микробllOС число/ОМЧ при температуре 37 КОЕ/см3 О МУК 4.2.1018-01
тад.С

4 Общие (ОбобULенные) КОJшфОРМllЫС бактерии KOE/IOOCM3 не обнаружено МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведенис испытаний: Казановекая 11. С., и,о. заведующего лабораторией - ора'l-бактсриолог

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образсц поcryпнл 04.04.2022 11:40

ВllугрилабораторныП номер 7645 - 75
испьгrания I1роведены по адрссу:664047, г. Иркутск, ул.тРИJlиссера, 51

дата НU'l8JШ ИСП6гrаllИЙ 04.04.2022 12:02 дата выдачи езУJlЬТ~I·а11.04.2022 11:14
1 Удельная активность Rn-222 Бк/кг менее 3,5 МИ N,40090.6K818

2 У деЛЫlая суммаРllая алl.фа-активностъ Бк/кг О,18±0,04 М", IЗИМС, 2013 г.

3 У дельная суммарная бета-аКТИRIIOСТЪ Бк/кг 0,36±0,06 МР, IЗИМС, 2013 г.

ФИО лица, ответственного за Jlронедение испытаний: ЧИI\.Нlтдоржиев Ч, Н., заведующий ЛФФнРК лабораТОРIЮ['О отдела. ора'l
по общей гигиене

• Уровень оцененной неопредеЛСIIlIOС'!И соответствует заданным пределам

Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬлица, oToeTCToelllloro за оформлеlше протокола:

~-z:: Гуслякова А. А., врач по общей гигиене

отделення отбора 11реГlIстрашш проб

ПРОТОКОЛ К'1 1.7645 распс'lатан 13.04.2022
РезУЛЫ1JТЫопюсятся к образuaм (пр06а~I), "рошеДШIIМ IICI'IЫТntlltя

IlаСТОЯЩllii I,роroКО.'lllС может бьrтъ 'ШCnIЧIЮ 8ОСПРОll3ведеll без ПltсьмеlllЮГО разрешения ИЛЦ
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Аккредитованный орган IlIIспеКЦl1If

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреЖДСНIIС ЗДРSВООХРВIIСIfIIЯ

<<Центр ПIГИСНbJ 11зшшеМИОЛОГlII1 в Ирh.J'Тск:оЙ облаСТlI»

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных ЛИЦ

Х, RA.RU.7 I0079 от 03.07.2015 г.

•
Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguZ@sesoirk.irkutsk.ru
ОКЛО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛffiOЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

К, _3814_ от IS апреля 2022 г.

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаннй Х, 1.7645 от 13 апреля 2022 г. ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской областИ) (уникальный номер записи об аккредитации в реестр
аккредитованных лиц Х, RA.RU.21 ИОО 1 от 26 августа 2015 г.)

2. Наименование преДПРIIЯТИЯ, организации (заявитель): 000 "Центр экологических исследований и
мониторннга" (ИНН 3812138537 ОГРН 1123850004079)

3. Адрес (местонахождение) заявопеля: 664058, Иркутская область, Г.Иркутск, мкрЛервомайский, 91-42

4. НаllмеllOваШfе объекта IIсследоваШfИ, IIСПЫТЗНIIИ, IIзмерений: Вода нецентралИЗОВЗЮl8Я холОДНая

5. Изготовитель (фирма, преДПРИЯТllе, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведеНlIЯ IIзмереНllii: Администрация Мирнинского муниципального
образования, Иркугская область, Тайшетский район, С.мирный, ул.Чехова

7. УСЛОБltи отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.04.2022 с 22:00 до 22:30
Ф.И.О., должность Лllца, отобравшего пробы: Уточкина А.В., ЭКОЛОГ

Условия транспортировки: -
Дата и время доставки вИЛЦ: 04.04.202211:10

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заказчик

8. Условия I1роведеНIIЯ IIСПЫ'(3НИП:соответствуют ИД на методы исследований.

9. ИД, регламентирующие экспертизу (оцен~J'): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитар но-эпидемиологические
ч>ебования к содержаншо территорий городских 11сельских поселений, к ВОДНЫМ объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, ЖШIЫМ помещениям, ЭКСJU1уатаuии
производственных, общественных помещений, организаuии и проведению санитарно·противоэпидемических
(профилактическlIX) мероприятий", СанПнН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные
правила и HopMaTIIВЫ" (НРБ-9912009)

10. ДОЛОЛНlпельные сведения: договор Х, 002945 от 14.12.2021
Гигненическая оцеика результатов исследований проведена 15.04.2022г с 13:00 до 13:10

11.Рез льтаты лабо зто ных IIСПЫТ3Юll1 :

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

овня

НД на методы
исследований

1 3апах
2 Мутность (по

ОРГАИОЛЕПТИЧЕСКИЙАИАЛИЗ
балл 2 не более 3
ЕМФ 9,3±1,9 не более 2,6

ГОСТ Р 57164-2016
ГОСТ Р 57164-2016

раСllечатано 15.04.2022 стр. 1 нз 3
Настоящее :жслсрnюс заклJOtIСНltс НСможет быть частично НОСПрОlIзведеl10 без ПИСloменного разрешеНИit ОИ

mailto:fguZ@sesoirk.irkutsk.ru

